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Agenda

• Energiemanagement in der Gemeinde 

Moritzburg

• Voraussetzungen für das Projekt 

KEMdigital in der Gemeinde Moritzburg

• Projektumsetzung

• Technik

• Datenübertragung in die EM Software

• Probleme, Fazit

• Fragen, Diskussion



Verbrauch

W ärme

Verbrauch unber. kWh/a

Faktor ber. Standort

Verbrauch ber. Standort kWh/a

Einsparung zu Referenzjahr kWh

Einsparung zu Referenzjahr %

St rom

Verbrauch kWh/a

Einsparung zu Referenzjahr kWh

Einsparung zu Referenzjahr %

W asser

Verbrauch m³/a

Einsparung zu Referenzjahr m³

Einsparung zu Referenzjahr %

St raßenbeleucht ung

Verbrauch kWh/a

Einsparung zu Referenzjahr kWh

Einsparung zu Referenzjahr %

Jahr

Flächenentwicklung m²

Entwicklung zu Referenzjahr m²

Entwicklung zu Referenzjahr %

-58.012

2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

0 122 100 -428

1.778 1.959 1.937

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

1.260.306 1.197.163 1.158.376 930.843

Jahresverbräuche

0,0% -5,0% -8,1% -26,1%

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

0 -63143 -101930 -329463

1.187.265 1.075.670

0,0% 6,6% 5,4% -23,3%

R ef erenz jahr 2 0 15

1.409

835.882

1,06 1,11 1,13 1,11

0,0% -6,3% -7,5% -26,2%

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

0 -14.009 -16.517

1.027.897

214.073 207.316 204.808 163.313

- - - -

- - - -

- - - -

F lächenent wicklung

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

13.592 13.592 13.592 13.592

0 0 0 0

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Verbrauchsentwicklung

Wärme ber. Strom Straßenbeleuchtung Wasser

Kosten

Kost en

W ärme

Kosten unber. Euro/a

Faktor ber. Standort

Kosten ber. Standort Euro/a

Einsparung zu Referenzjahr Euro

Einsparung zu Referenzjahr %

St rom

Kosten Euro/a

Einsparung zu Referenzjahr Euro

Einsparung zu Referenzjahr %

W asser

Kosten Euro/a

Einsparung zu Referenzjahr Euro

Einsparung zu Referenzjahr %

St raßenbeleucht ung

Kosten Euro/a

Einsparung zu Referenzjahr Euro

Einsparung zu Referenzjahr %

Gesamt

Kosten unber. Euro/a

Kosten ber. Euro/a

Einsparung zu Referenzjahr Euro

Einsparung zu Referenzjahr %

63.162 56.120 57.997 47.852

1,06 1,11 1,13 1,11

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

55.244 48.846 50.058 42.131

0 -6.398 -5.186 -13.113

0,0% -22,6% -19,0% -34,0%

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

80.686 62.459 65.359 53.288

0 -18228 -15328 -27398

- - - -

8.919 10.529 10.347 7.386

0 1.610 1.428 -1.533

0,0% -11,6% -9,4% -23,7%

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

0 -23.016 -19.086 -42.044

140.173 115.495 118.402 97.369

144.850 121.834 125.764 102.805

0,0% 18,0% 16,0% -17,2%

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

R ef erenz jahr 2 0 15 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

- - - -

- - - -

0,0% -15,9% -13,2% -29,0%
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Voraussetzungen für KEMdigital in der Gemeinde 

Moritzburg

• 25 kommunale Liegenschaften

• 11 Liegenschaften im kommunalen Energiemanagement 

• Nutzung "Moni-Tool", als Energiemanagementsoftware

• Ab 2016 bis 2020 Einbau von GLT Systemen gleichen Typs in 6 

Liegenschaften 

(2 Schulen, 2 Turnhallen, 1 Vereinshaus, 1 Kita mit PV Eigennutzung)

• GLT System steuert verschiedenste Wärmeerzeuger, Pumpen, Mischer, 

Erfassung von Messwerten in allen möglichen Signalformen (analog, digital, 

mbus usw.), Daten werden 12 Monate gespeichert und sind im CSV-Format 

abrufbar

• Einfache Anpassung der Betriebszeiten an die Gebäudenutzung



Projektumsetzung in der Gemeinde Moritzburg

Idee: 
• Messwerte werden von den schon vorhandenen GLTs im CSV Format 

gespeichert, 

• bei Gelingen der Datenübertragung in das Monitoring- Tool könnte das sofort 

auf alle diese Liegenschaften übertragen werden



Projektumsetzung in der Gemeinde Moritzburg

Planung:
• Auswahl der Liegenschaften, GS und TH Moritzburg, dort wurden 

noch keine Investitionen in effiziente Heiztechnik durchgeführt 

(Vorteil Gemeinde Moritzburg)

• Festlegung der Messstellenstruktur 

nicht nur Strom, Gas und Wasser, sondern auch die Wärmemengen
der verschiedenen Heizkreise sollen erfasst werden



Projektumsetzung in der Gemeinde Moritzburg

Aufwand: 
• Erstellen von LVs für MSR Technik und Rohrleitungsbau

• Einholung von Angeboten

• Vororttermine mit den Firmen

• ca. 15 Stunden unter Beachtung der Struktur in den Technischen 

Diensten der GV Moritzburg



Projektumsetzung in der Gemeinde Moritzburg

Kosten:
Bereitstellung Signale Medien und Netzwerk

• Strom Impulssignal vom Zähler, 95,00 € ->(Leistung 

Energieversorger)

bzw. Unterzähler in der Turnhalle, 495,00 €

• Wasser (Gespräche mit Fa. Zenner zu WZ mit Impulsgeber, u.a. 

Problematik Wechselturnus)->

• Verbrauchserfassung über zusätzlichen Durchflussmesser 

• (Unabhängigkeit vom Wechselturnus der Wasseruhr und höhere 

Genauigkeit), 198,00 €

• Gas (Angebot des Versorgers 125,00 € netto/jährlich)->

Signalabgriff Gaszähler (am freien Markt erhältliches

Produkt, 80,00€)   

• Einrichtung NW Verbindung zum Heizraum, Kabelverlegung, 

Installation Internetrouter 1.500 €



TH Moritzburg Heizraum 



Schaltschrank GLT



Zähler



Anlagenübersicht



Detailansichten



Fernzugriff

Die GLT benötigt zur Funktion keinen Internetzugang, bei Ausfall 
der NW Verbindung ist die Funktion weiterhin vollumfänglich  
gewährleistet! 



Datenübertragung

Rohdaten in der GLT und Filterung



Filterung der benötigten Daten in der GLT

Datenübertragung



Datenübertragung

Zugriff über den Internetrouter auf die GLT

Auslesen der Werte über den Excel Befehl „=WEBDIENST“



Datenübertragung

Zwischendatei



Datenübertragung

Übernahme in das Monitoring Tool



Aktueller Arbeitsstand, Probleme, Fazit

• Datenübertragung funktioniert zur Zeit nur in der Testversion
• Teilweise geschützte NW Zugänge in den Liegenschaften 

(Lösung „App Firewall“ konnte noch nicht umgesetzt werden)
• GLT wurde erst Anfang Juni installiert  
• Wartezeiten bei Materiallieferungen (Durchflussmesstechnik)

• Auf Grund der guten Voraussetzungen in Moritzburg kann die automatische
Datenübertragung relativ einfach auf andere Liegenschaften übertragen
werden, dort müssen die entsprechenden Zähler aber z.T. noch auf die GLT
aufgeschaltet, bzw. Messtechnik installiert werden.





Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Referent: Jens Kaltschmidt

Sachgebietsleiter 

Technische Dienste und Energiemanager

Gemeindeverwaltung Moritzburg




